sMEDUICE

Rad

Tlakové pasmo

PE 160x 14,6 PE 110x10 | PE 90x8,2 CELKEM
V1 2060,2 0,0 0,0 2060,2 Smédcice
V1 0,0 0,0 196,0 196,0 Smédcice
V1.2 0,0 0,0 98,3 98,3 Smédcice
V121 0,0 0,0 1154 1154 Smédcice
V1.3 0,0 0,0 377.8 377.8 Smédcice
V1.4 0,0 0,0 611,3 611,3 Smédcice
V141 0,0 0,0 364,3 364,3 Smédcice
V14 1A 0,0 0,0 841 84,1 Smédcice
V141B 0,0 0,0 88,6 88,6 Smédcice
i T 0,0 0,0 56,5 56,5 Smédcice
V1.5 0,0 0,0 187.,6 187.6 SmédéEice
i M| 0,0 0,0 2137 213,7 Smédcice
V1.6 0,0 0,0 1427 1427 Smédcice
V1.7 0,0 0,0 648 64,8 Smédcice
V1.8 0,0 0,0 73,9 73,9 Smédcice
V1.9 0,0 0,0 383,2 383,2 Smédcice
V1.10 0,0 0,0 186,2 186,2 Smédcice
Celkem 2060,2 0,0 3244 4 5304 6
Prerusovaci vodojem 2x 50m® ... ... ... 1ks
Pripojka NN pro pferuSovaci vodojem ... ... 360 m
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LEGENDA:

HRANICE KATASTRALNICH UZEMi
HRANICE DLE MAPY KN

VNITRNI POZEMKOVE HRANICE
ZAMERENE HRANY

OBJEKTY

STAVAJICI INZENYRSKE SITE:

VEREJNY VODOVOD CHRAST

STL PLYNOVOD

STL PLYNOVOD - PRIPOJKY

SDELOVACI VEDENI CETIN - NADZEMNi
SDELOVACI VEDENI CETIN - PODZEMNi ZAMERENE
SDELOVACI VEDENI CETIN - PODZEMNi NEZAMERENE
VEDENI| CD TELEMATIKA - PODZEMNI

VEDENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENi SZDC
SILOVE VEDENI VN - NADZEMNI

SILOVE VEDENI VN - NADZEMNi KABELOVE

SILOVE VEDENI NN - NADZEMNI

KLAD LISTU:

ap

ay

03-3

PROJEKTOVANE INZENYRSKE SITE:

VEREJNY VODOVOD SMEDCICE

VEREJNY VODOVOD BUSOVICE - HORNi TLAKOVE PASMO
VEREJNY VODOVOD BUSOVICE - STREDNi TLAKOVE PASMO
VEREJNY VODOVOD BUSOVICE - DOLNi TLAKOVE PASMO
PRIPOJKY NN PRO VODOJEMY

PREDPOKLADANA PRELOZKA STL PLYNOVODU
PREDPOKLADANA PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE
PREDPOKLADANA PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI
PREDPOKLADANA PRELOZKA SILOVEHO VEDENI

HYDRANTY PODZEMNI: FCE VOLNA / KALNIK / VZDUSNIK
SEKCNIi SOUPE VODOVODU

EFIALA PROJEKT'Y S.»r.0.

- »> -~ > -~ SILOVE VEDENI NN - NADZEMNi KABELOVE
~> SILOVE VEDENI NN - PODZEMNI
~> SILOVE VEDENI NN - PODZEMNI; PRIPOJKA CETIN

v.o. SILOVE VEDEN] V.O. o
----- >»>—---- DESTOVA KANALIZACE - ORIENTACNE

[aVWaY

064

INZENYRSKE SITE RESENE V KOORDINACI S VODOVODEM

> GRAVITACNI KANALIZACE SMEDCICE/BUSOVICE
>— — —— VYTLAK ODPADNICH VOD SMEDCICE
— TLAKOVA KANALIZACE SMEDCICE/BUSOVICE
~~

68 65

PRIPOJKY NN PRO COV/CSOV
PRIPOJKA VODY PRO COV
—— >»— —— ODTOK VYCISTENE VODY Z COV

FProjektova a imnZenyrska cCcimnmaosst
Leckova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz

Obec BusSovice, BuSovice 7, 338 24 Brasy Kontakt investora:

Investor: e 1x s, )
Obec Smédcice, SmedCice 32, 338 24 Biasy Bugovice: Starosta Lubos Ptak - 724 180 795

OU/MU: BuSovice/Smedgice | Okres: Rokycany| Kraj: Plzefisky | Smédgice: Starostka Jana Srédlova - 724 181 354

Kontroloval: Ing.lvan Fiala | Datum: 03/2021

Vypracoval: Ir7KareI ?sky Projektant: Ing.Karel Kriiansky | Hl.projektant: Ing.lvan Fiala | Stuperi: UR+SP
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BUSOVICE A SMEDCICE

NAPOJENI NA VODOVOD, KANALIZACE, COV | Msiitko: 1:500

10-01 VEREJNY VODOVOD SMEDCICE Cislo paré Cislo piflohy

S0-01 VEREJNY VODOVOD - LINIOVA STAVBA

D1.1-2.1

SITUACNI VYKRES - CAST 01-1




